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ZIELEÑ -
drzewa, krzewy, 
trawniki, kwietniki,

bilans terenu
POWIERZCHNIA  
DZIA£EK

POWIERZCHNIA DZIA£KI
WYDZIELONA POD US£.HANDLU

POWIERZCHNIA  
DZIA£EK PRZEDSZKOLA

POWIERZCHNIA  
ZABUDOWY
BUD.PRZEDSZKOLA
w tym:- istniej¹ca
- projektowana 

POW.ZABUDOWY
POZOSTA£E BUDYNKI

£¥CZNIE POW.ZABUD.

POWIERZCHNIA  
UTWARDZEÑ-
droga wewnêtrzna,
dojœcia, chodniki, 

55,60%>50%

20,53%<35%

POWIERZCHNIA
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU- 
PLANSZA ZBIORCZA SIECI

PRZEDMIOT  RYSUNKU :

DATA OPRACOWANIA :

TEMAT  PROJEKTU :

NR EWIDENCYJNY DZIA£EK :

              
64-000 Koœcian, 
Pl. Paderewskiego 1a  

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOW¥
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ODDZIA£U PSYCHIATRYCZNEGO
WILLA NR 1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA/ADRES:

INWESTOR/ADRES :

“KA�MIERCZAK, SAMOLEWSKA
ARCHITEKCI” S.C.
64-100 LESZNO
ul. Berwiñskich 8/1
telefon: 
65 520 20 47

WOJEWÓDZKI SZPITAL 
NEUROPSYCHIATRYCZNY
im. Oskara Bielawskiego W KOŒCIANIE
Pl. Paderewskiego 1a
64- 000 KOŒCIAN

1:500
SKALA

STR.NR 

NR RYS.

  12'2014-
  02'2015

2

1894/16

PROJ. STUDNIA 
DRENARSKA

PROJ. KABEL OŒWIETLENIOWY
YKY 3x6 mm2

ISTNIEJ¥CA LAMPA
DO WYMIANY

PROJEKTOWANA
LAMPA

PROJ. STUDNIA 
DRENARSKA

PROJ. KANALIZACJA
DESZCZOWA
(pod³¹czenie rur spust.)

ISTN. PRZY£¥CZE WODY Dn50
l=8,0m, i min.0,2% - DO PRZEBUDOWY
NA DN 63PE

ISTN. KAN.DESZCZ.
DO ROZBIÓRKI

PROJ. STUDNIA
ROZPRÊ¯NA

160 PCV, l=10,0m, i min.0,8%
pod³¹czenie do sieci KD na siode³ko

kable zasilaj¹ce przepompowniê 
wód drenarskiech
YKY 5x1,5 mm2
YKSY 7x1 mm2

PROJ. STUDNIA 
DRENARSKA

PRZEPOMPOWNIA
WÓD DRENARSKICH

PROJ. STUDNIA 
DRENARSKA

HP

ADRES :

PROJEKTOWANY DRENA¯ Z 
RUR KARBOWANYCH fi 110

ISTNIEJ¥CA KANALIZACJA
DESZCZOWA DO ROZBIÓRKI

PROJEKTOWANE STUDNIE 
DRENARSKIE - REWIZYJNE, 
PRZEPOMPOWNIA, ROZPRÊ¯NA

PROJEKTOWANA KANALIZACJA
DESZCZOWA - POD£¥CZENIE
PROJEKTOWANYCH RUR SPUST.

POD£¥CZENIE DO SIECI KD
(NA SIODE£KO) 160 PCV, l=10,0 m.
i min. 0,8%

PROJEKTOWANE LAMPY
OŒWIETLENIA ZEWNÊTRZNEGO

legenda:

ZAKRES OPRACOWANIA  ABCD

GRANICA DZIA£KI

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

WILLA NR 1 
BUDYNEK ISTNIEJ¥CY

PROJ. KABEL OŒWIETLENIOWY
YKY 3x6 mm2

PROJEKTANTKA:

PROJEKTANTKA:

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPRAWDZAJ¥CY :

SPRAWDZAJ¥CY :

mgr in¿.
Dariusz 
Wa³oszek.

 

in¿.
Kazimierz
Pawlicki

 

mgr in¿.
Jadwiga
Wa³oszek

in¿.
Zenon Pindara

UPR. NR 933/87/Lo

UPR. NR 266/81/Lo

UPR. NR 820/86/Lo

UPR. NR 898/86/Lo

UPR. NR 145/DOS/13

specjalnoœæ instalacje i sieci
sanitarne bez ograniczeñ

specjalnoœæ instalacyjno-in¿yn.
w zakresie inst. elektrycznych

specjalnoœæ instalacyjno-in¿yn.
w zakresie inst. elektrycznych

specjalnoœæ instalacje i sieci
sanitarne bez ograniczeñ

KABLE ZASILAJ¥CE PRZEPOMPOWNIÊ
WÓD DRENARSKICH YKY 5x1,5mm2
YKSY 7x1 mm2

ISTN. PRZY£¥CZE WODY Dn50
l=8,0m, i min.0,2% - DO PRZEBUDOWY
NA DN 63PE

PROJEKTANTKI:

URBANISTYKA

SPRAWDZAJ¥CY :

mgr in¿.arch.
Lidia KaŸmierczak
Ratajczak

 

mgr in¿.arch.
Piotr
Adamczewski

mgr in¿.arch.
Alina 
Samolewska

UPR. NR 975/87/Lo

UPR. NR 1643/94/Lo

UPR. NR 1349/89/Lo


