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PROJEKTANT:

SCHEMAT ZASILANIA

ADRES :

PRZEDMIOT  RYSUNKU :

DATA OPRACOWANIA :

TEMAT  PROJEKTU :

NR EWIDENCYJNY DZIAŁEK :

              
64-000 Kościan, 
Pl. Paderewskiego 1a  

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO
WILLA NR 1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA/ADRES:

INWESTOR/ADRES :

“KAŹMIERCZAK, SAMOLEWSKA
ARCHITEKCI” S.C.
64-100 LESZNO
ul. Berwińskich 8/1
telefon: 
65 520 20 47

WOJEWÓDZKI SZPITAL 
NEUROPSYCHIATRYCZNY
im. Oskara Bielawskiego W KOŚCIANIE
Pl. Paderewskiego 1a
64- 000 KOŚCIAN

SKALA

STR.NR 

NR RYS.

  12'2014

225/12

SPRAWDZAJĄCY :

E-1

ASYSTENT :

specj. 
inżynieryjno-instalacyjna 
elektryczna

mgr inż. Sławomir Wolski

nr upr. 898/86/Loinż. Zenon Pindara

inż. Kazimierz Pawlicki
specj. 
inżynieryjno-instalacyjna 
elektryczna

nr upr. 820/86/Lo
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