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PROJEKTANT:

TELETECHNIKA 
- RZUT PIĘTRA

ADRES :

PRZEDMIOT  RYSUNKU :

DATA OPRACOWANIA :

TEMAT  PROJEKTU :

NR EWIDENCYJNY DZIAŁEK :

              
64-000 Kościan, 
Pl. Paderewskiego 1a  

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO
WILLA NR 1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA/ADRES:

INWESTOR/ADRES :

“KAŹMIERCZAK, SAMOLEWSKA
ARCHITEKCI” S.C.
64-100 LESZNO
ul. Berwińskich 8/1
telefon: 
65 520 20 47

WOJEWÓDZKI SZPITAL 
NEUROPSYCHIATRYCZNY
im. Oskara Bielawskiego W KOŚCIANIE
Pl. Paderewskiego 1a
64- 000 KOŚCIAN
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KONTROLA
DOST ĘPU

ET-16

ASYSTENT :

specj. 
inżynieryjno-instalacyjna 
elektryczna

nr upr. 898/86/Loinż. Zenon Pindara

inż. Kazimierz Pawlicki
specj. 
inżynieryjno-instalacyjna 
elektryczna

nr upr. 820/86/Lo

mgr inż. Sławomir Wolski
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OZNACZENIA NA SCHEMACIE:

ZESTAW GNIAZD DO SIECI DEDYKOWANEJ:
GNIAZDO POTRÓJNE, 230V, 2P+Z oraz
GNIAZDO KOMPUTEROWE 2xRJ45 UTP kat.6

GNIAZD RTV-SAT KOŃCOWE 0dB

- STACJA BRAMOWA DR-DW2 
  Z ELEKTROZACZEPEM

- INTERKOM COMMAX TP-12AC

TP- 12AC

O

AUTONOMICZNA CZUJKA DYMU ADR20N

O OPTYCZNA CZUJKA DYMU

PRZYCISK WENTYLACJI

- GŁOŚNIK DO SYSTEMU 
  ROZGŁOSZENIOWEGO

Ew

PRZYCISK ODDYMIANIA
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B
A

C
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B

wej4

wej3

LAN

LAN

h=2,0m h=1,5m

CENTRALNY PRZYCISK WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO

ELEKTRORYGIEL REWERSYJNY

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY

- kabel BELDEN 8723A

B - przewód teletechniczny YTDY 6x0,5
- przewód OMY 3x1,5C

KONTROLER DWÓCH PRZEJŚĆ 
JEDNOKIERUNKOWYCH
LUB JEDNEGO DWUKIERUNKOWEGO

SK30

KONTAKTRON


